
Ramón Argüelles Álvarez 

Francisco Arriaga Martitegui 

Ramón Argüelles Bustillo    Enero 2011 

Edificio de 2 plantas.Centro de Día 

Ramón Argüelles Álvarez 

Ramón Argüelles Bustillo  

Francisco Arriaga Martitegui  

Crso de Proyectos tipo de Estructuras de Acero:  

Edificio de dos alturas 

CURSOS DE CONSTRUCCIONES DE ACERO 



Ramón Argüelles Álvarez 

Francisco Arriaga Martitegui 

Ramón Argüelles Bustillo    Enero 2011 

Materiales y coeficientes de seguridad I 

2.- Materiales y coeficientes de seguridad 

  

2.1.-Estructura metálica 

  

Se ha empleado acero laminado tipo “S-275-JR” (s/ UNE EN 10025) con los siguientes valores del límite elástico 

(fy) y de rotura (fu) según el espesor nominal (t): 

  

-          Para t  16 mm: fy = 275 N/mm2 

-          Para 16 < t  40 mm: fy = 265 N/mm2 

-          Para 40 < t  63 mm: fy = 255 N/mm2 

-          Para  3   t  63 mm: fu = 410 N/mm2 

  

Para el alcance de esta estructura son de aplicación los siguientes coeficientes de seguridad del material: 

  

         M0 = 1,05 para la plastificación del material 

         M1 = 1,05 para las comprobaciones de inestabilidad del material 

         M2 = 1,25 para la resistencia última del material y los medios de unión 

  

Son de aplicación los controles de calidad y las tolerancias establecidas por CTE: SE-A (Seguridad estructural: 

Acero). 

  

En las placas de base de los pilares se han dispuesto pernos de acero corrugado B-500 S, en acuerdo a la 

Instrucción EHE-08, soldados a ambos lados de taladros realizados en la placa. 
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Materiales y coeficientes de seguridad II 

2.- Materiales y coeficientes de seguridad (continuación) 

  

2.2.-Cimentación de hormigón armado 

  

Se han previsto los siguientes materiales en acuerdo con la nomenclatura de la Instrucción de Hormigón 

estructural (EHE-08): 

  

         Hormigón de limpieza bajo riostras: HL-150/B/40/I 

         Hormigón en pozos de cimentación bajo zapatas: HM-20/P/40/I 

         Hormigón para armar en cimentación y forjado sanitario: HA-25/P/20/IIa 

         Acero en armaduras: B-500 S 

  

Se establece control estadístico del hormigón estructural y control a nivel normal de la ejecución, adoptándose los 

siguientes coeficientes de seguridad para los estados límites últimos: 

  

-          Minoración de la resistencia del hormigón: c =1,5 

-          Minoración de la resistencia del acero: s =1,15 

-          Mayoración de las acciones permanentes: g=1,35 

-          Mayoración de las acciones variables: q= 1,5 

  

Las viguetas del forjado sanitario serán prefabricadas bajo control intenso. 

  

Siempre y cuando lo considere oportuno la dirección de las obras regirán las tolerancias de ejecución incluidas en 

los anejos de EHE-08.  

  

En acuerdo a los criterios de EHE-08 se considera vida útil de 50 años.  
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Materiales 

2.2. Fábrica de ladrillo 

  

 Para el sustento del forjado sanitario se dispone fábrica de ladrillo cerámico perforado en acuerdo a 

CTE: SE-F. Las características de la fábrica serán: 

  

         Clase general de exposición: IIb 

         Mortero: M15 (con cemento CEM III con plastificante) 

         Ladrillo: fb = 25 MPa 

         Resistencia fábrica: fk = 9 MPa (tabla 4.4 de CTE: SE-F) 

  

La ejecución, control y tolerancias serán las prescritas en CTE: SE-F 
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Normativa 

  

3.-Normativa  
  

La principal normativa aplicable es la siguiente: 

 

•       EAE Instrucción  de Acero Estructural (2011) 

•      CTE-SE. Documento Básico de Seguridad estructural 

         CTE: SE-AE. Seguridad estructural: Acciones en la edificación 

         CTE: SE-A. Seguridad estructural: Acero 

         CTE: SE-C. Seguridad estructural: Cimientos 

         CTE: SE-:    Seguridad estructural: Fábrica 

         CTE–SI:      Seguridad en caso de incendio 

         EHE-08:       Instrucción de Hormigón Estructural (2008) 

  

También son referentes: 

  

         Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

         Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

         Eurocódigo 4: Estructuras mixtas de hormigón y acero 

         NTE: Normas Tecnológicas del Ministerio de Fomento 

  

En los aspectos no contemplados por la vigente CTE: SE-A será de aplicación la extinta  

Norma NBE: AE-88. Igualmente referencia en la Instrucción EAE (Documento 0), las 

recomendaciones RPM-95 y el PG-3. 
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Acciones 
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Bases de cálculo 
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Bases de cálculo 
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Bases de Cálculo 
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Planos de planta 1ª y de planta de cubierta 
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Planos de pórticos longitudinales 
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Planos de pórticos transversales 
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Planos de detalles constructivos,1 
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Planos de detalles constructivos, 2 
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hipótesis de carga 
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Estimación de cargas en vigas de forjado 

ESTIMACIÓN DE CARGAS SOBRE VIGUETAS 

Planta 1ª 

Carga permanente. 3,70· 2,43= 9,0 kN/m 

Sobrecarga de uso: 5· 2,43= 12,15 kN/m 

 
Planta de cubierta: 

Carga permanente. 4,70· 2,43= 11,42 kN/m 

Mantenimiento: 1· 2,43= 2,43 kN/m 

Nieve 0,6·2,43= 1,45 kN/m 
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Estimación cargas planta 1ª 

ESTIMACIÓN DE CARGAS SOBRE VIGUETAS 

Planta 1ª 

Carga permanente. 3,70· 2,43= 9,0 kN/m 

Sobrecarga de uso: 5· 2,43= 12,15 kN/m 

ESTIMACIÓN DE CARGAS DE FACHADA 

Planta 1ª: 9,00 kN/m 
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Cargas planta 2ª: Permanente, mantenimiento y nieve 

ESTIMACIÓN DE CARGAS DE FACHADA 

Planta de cubierta: 4,5 kN/m 

CARGAS SOBRE VIGUETAS 

Carga permanente. 4,70· 2,43= 11,42 kN/m 

CARGAS SOBRE VIGUETAS 

Mantenimiento: 1· 2,43= 2,42 kN/m 

CARGAS SOBRE VIGUETAS 

Nieve 0,6·2,43= 1,45 kN/m 
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Viento transversal A. Hipótesis 5ª 

Nivel planta Planta 1ª: 
 Barlovento carga total: 0,68 KN/m2· 55,75· 3,78: 143,3 KN 

 Sotavento carga total: 143,3/ 2= 71,65 kN 

       Estas cargas se reparten del modo siguiente:  

 Barlovento: Pórticos intermedios: 143,3/8=    17,93 kN                           Sotavento        8,97 kN  

  Pórticos extremos:     17,93/2=      8,97kN                                                   4,48 kN 

 

Nivel Planta 2ª: 
  Barlovento: Pórticos intermedios: 17,93·2,49/ 3,78 =  11,65 kN                Sotavento        5,83 kN  

  Pórticos extremos:     8,95·2,49/ 3,78  =   5,82 kN                                         2,91 kN    
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Viento longitudinal. Hipótesis 6ª  

Nivel planta Planta 1ª:                                                                           Planta 2ª:                                                                     
 

Alineación D:  

 Barlovento: 0,68 KN/m2· 3,78· 6,85/ 2= 8,80 KN;                        8,80·2,49/3,78=    5,80 kN 

 Sotavento= 8,80/2= 4,40 kN;                                                       4,40·2,49/3,78=     2,90 kN 

Alineación C:  

 Barlovento: 0,68 KN/m2· 3,78· (6,85+ 6,96)/ 2= 17,74 KN;         17,74·2,49/3,78= 11,68 kN 

 Sotavento= 17,74/2= 8,88 kN;                                                      8,88·2,49/3,78=    5,84 kN 

Alineación B:  

 Barlovento: 0,68 KN/m2· 3,78· (6,96+5,88)/ 2= 16,49 KN;           16,49· 2,49/3,78= 10,86 kN 

 Sotavento= 16,49/2= 8,25 kN;       8,25· 2,49/3,78 =    5,42 kN 

Alineación A:  

 Barlovento: 0,68 KN/m2· 3,78· 5,88/ 2= 7,55 KN;       7,55· 2,49/3,78  =    4,97 kN 

 Sotavento= 7,55/2= 3,78 kN;               3,78· 2,49/3,78  =    2,49 kN 
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Edificio de 2 plantas. Centro de Día 

Entrada de datos, Cálculos y salida de resultados 
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Programa metalpla XE5. Numeración de nudos y barras 
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Programa METALPLA XE5. Cuadro de combinación de las hipótesis de carga 
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Cargas introducidas en el programa Metalpla XE5 

Hipotesis 1ª: Carga permanente 

  

Hipotesis 2ª: Sobrecarga de uso en planta 1ª 
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Hipotesis 3ª: Carga mantenimiento en cubierta 

Hipotesis 4ª: Carga de nieve en cubierta 

  

Cargas introducidas en el programa Metalpla XE5 
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Hipotesis 5ª: Viento transversal 

  

Hipotesis 6ª: Viento longitudinal 

  

Cargas introducidas en el programa Metalpla XE5 
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Selección de listados 
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Calcular 

En segundos el programa realiza el cálculo de esta estructura. Se elige la opción de calcular 
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Pantalla de salida de resultados 

Pueden seleccionarse las diferentes opciones indicadas en la pantalla 
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Salidas. Textos de cálculos 

Textos de la memoria de cálculo con Información muy completa, detallada y de fácil 

interpretación referida a las actuales normas de cálculo. 
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Salidas. Opciones de visualización 

Pueden seleccionarse una a una todas las posibles salidas gráficas:  

         Flechas, esfuerzos, índices de tensiones, pandeo.... 
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Salidas. Visualización de deformaciones 

Deformaciones correspondientes a la comprobación a confort de la estructura 
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Con una sola vista se visualiza en una escala de colores los índices de tensión más desfavorables 

teniendo en cuenta todas las combinaciones de hipótesis. 

Salidas. Visualización de índice de tensión 
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Salidas. Visualización sólida de la estructura 


